
○採水年月日　2023/6/14

○天候　曇り

○気温21.6℃　水温16.0℃

○採水地点　池田浄水場（池田水源）

○採水項目　原水e2項目(大腸菌(MPN)、嫌気性芽胞菌)

○検査結果　大腸菌(MPN)及び嫌気性芽胞菌は不検出です。

並び順 項目 指針値等 検査結果

1 大腸菌 不検出 -

2 大腸菌(MPN) -    0個/100ml

3 嫌気性芽胞菌 -    0個/100ml

4 クリプトスポリジウム 検出時は給水停止措置 -

5 ジアルジア 検出時は給水停止措置 -


